
1

11

6

PORTE1

9

10

PORTE1

ALIM SECTEUR AL12/3A
OU SECOURS 1200

EXEMPLE CÂBLAGE GACHE 1T

B
P

7

3

TELEPHONIQUE

5

NOTA ALIM PIRAMID :
ALIMENTATION REGULEE,
STABILISEE
12 V DC, 3 A Minimum

2

VERS LIGNE

REF : 1140/2

14

+
1
2
V

+
B
U
S

16

8

13

+
B
U
S

12

CARTE MERE

C
A
R
T
E

M
E
M
O
I
R
E
.

94

(SECONDAIRE)

SORTIE N°1

CARTE PMINT

VARISTANCE

6

CENTRALE PIRAMID

PIRAMID

21

Ou REF : DPTEL/AC4

19

4

PLATINE A DEFILEMENT TELEPHONIQUE

PIRAMID

SORTIE N°2

7 17 18

BUS VERS AUTRES

3

97

20

PORTE2

2

-
B
U
S

10

-
1
2
V

C
A
R
T
E

H
O
R
L
O
G
E
.

CENTRALE PIRAMID

1

B
P

5

1210

*

SECOURS 1200

SWITCH
ADRESSE
CENTRALE

5 11

B
P

-
B
U
S

ALIM.

REF : DPTEL/ACVK4

BP SORTIE

B
P

-
1
2
V

GACHE 1T

+
1
2
V

8

REF: AL12/2DIN

9/10; 50 m MAX.

6 15

8

NOTA (*) : VOUS DEVEZ UTILISER UN
CÂBLE INDEPENDANT POUR LES LIAISONS : 
CENTRALE <-> LECTEUR
CENTRALE <-> PLATINE TELEPHONIQUE

BP SORTIE

CONTACT
SEC

C
A
R
T
E

H
O
R
L
O
G
E
.

11 16

CENTRALE PIRAMID

4 2015

PORTE1

1 2 215

BUS VERS AUTRES

963 1710

NOTA ALIM PIRAMID :
ALIMENTATION REGULEE,
STABILISEE
12 V DC, 3 A Minimum

7

ALIM SECTEUR AL12/3A
OU SECOURS 1200

14 18

CENTRALE PIRAMID

8 19

CARTE MERE

13

C
A
R
T
E

M
E
M
O
I
R
E
.

PORTE2

12

SWITCH
ADRESSE
CENTRALE

OU VENTOUSE.

2

OU

*

REF: PLSABS1

ALIM.

REF: PLEI

3

REF: AL12/2DIN

VARISTANCE

1

GACHE A RUPTURE

BP SORTIE

PLEI

ATTENTION :LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS
INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION ,VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC
LE SERVICE TECHNIQUE.
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